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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO WOLCZYN (ujecie Brzezinki)
za | pélrocze 2018 r.

(miejscowosci w strefie zaopatrzenia: Wolczyn, Wierzchy, Brynica, Brzezinki, Gieratcice, Ligota
Wolczynska, Roznéw, Skatagi, Szum, Wasice)

Dziatajac na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z 2017 r., poz. 1261 z p6zn. zm.),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- §22, wzwiazku z § 20, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdan z badan laboratoryjnych probek wody, pobranych w ramach prowadzonego
monitoringu jakosci wody oraz wramach wewnetrznej kontroli jakosci wody, prowadzonej przez
administratora wodociagu — Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1,
informuje, ze jako$¢ wody z wodociggu w Wolczynie (uje¢cie Brzezinki),

w I p6troczu 2018 r. spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W I potroczu 2018 r. w ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 12 probek do badan fizykochemicznych
i 12 — do badan mikrobiologicznych. W ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody administrator pobrat
9 prébek do badan fizykochemicznych i 7 do badan mikrobiologicznych. Zakres badan obejmowat
nastgpujace parametry: metnosé, barwe, zapach, smak, odczyn, przewodnosé elektryczng, amoniak,
zelazo, azotany, azotyny, mangan, siarczany, chlorki, twardo$¢ ogdlng, arsen, antymon, bor, glin, chrom,
miedz, selen, kadm, oféw, rtec, nikiel, cyjanki, fluorki, 1,2-dichloroetan, benzen, suma trichloroetenu
i tetrachloroetenu, wybrane pestycydy, suma pestycydow WWA, benzo(a)piren, bakterie grupy coli,
bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogdlna liczba mikroorganizmdéw w temp.22°C.

Stezenie azotanéw wystepowalo w granicach od 36,54mg/l do 49,0mg/l. Maksymalne dopuszczalne
stezenie tego parametru w wodzie wynosi 50mg/1.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych parametrow jako$¢
wody dostarczanej konsumentom zamieszkalym w strefie zaopatrzenia wodociagu sieciowego
w Wolczynie (ujecie Brzezinki) spetniata wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra 13 listopada
2015 r. (Dz.U. 22015 r., poz. 1989).

Otrzymujg:
1. Burmistrz Wotczyna

2. Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODYPRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO MARKOTOW
za I pélrocze 2018 r.

(miejscowosci w strefie: Markotow Duzy, Markotow Maty)

Dzialajac na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z2017 r., poz. 1261 z p6zn. zm.),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

— §22, wzwiazku z § 20, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci
wody oraz w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody, prowadzonej przez administratora wodociggu —
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1, informuje, ze w badanym
zakresie woda z wodociagu sieciowego w Markotowie

w I potroczu 2018 r. spelniala wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia prze ludzi.

W ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kluczborku pobrano 2 probki do badan fizykochemicznych i 4 — do badan
mikrobiologicznych. W ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody administrator pobrat 6 probek do
badan fizykochemicznych i 5 do badan mikrobiologicznych. Zakres badan obejmowal nastepujgce
parametry: metnos¢, barwe, zapach, smak, odczyn, przewodnos$é elektryczng wlasciwg, zelazo, mangan,
azotany, amoniak, azotyny, chlorki, siarczany, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki,
0gdInq liczbg mikroorganizméw w temp. 22°C.

Stezenie azotanéw w badanych prébkach nie przekraczalo dopuszczalnego poziomu 50mg/l, osiagato
wartoSci w granicach od 32,64mg/1 do 43,1mg/l.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych parametrow jakosé
wody dostarczanej konsumentom zamieszkalym w strefie zaopatrzenia wodociagu sieciowego
w Markotowie spetniata wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra z 07 grudnia 2017 r. (Dz. U.
22017 r., poz. 2294).

7 up. Pafistwowego Powialowego
{nspektora Sanitarpego W Kluczhorku

inspektora SafitAyptego w Kluczborku

Otrzymuja: mgr inz./Téyesa Maras
1. Burmistrz Wolczyna )

2. Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0., 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1

3. aa.
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCL‘}
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO WIERZBICA GORNA
za | polrocze 2018 r.

(miejscowosci w strefie: Wierzbica Gorna, Wierzbica Dolna, Swiniary Wielkie, Duczéw Maty,
Duczéw Wielki)

Dziatajac na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U.z2017r., poz. 1261 z pdzn. zm.),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 22, w zwigzku z § 20, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdan z badaf probek wody, pobranych w ramach monitoringu jakosci wody oraz
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody, prowadzonej przez administratora wodociggu — Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1, informuje, ze woda z wodociagu
w Wierzbicy Gérnej

w I pélroczu 2018 r. spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W I pétroczu 2018 r. w ramach nadzoru prowadzonego przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kluczborku pobrano 11 probek do badan fizykochemicznych i 15 — do badan
mikrobiologicznych. W ramach wewnetrznej kontroli administrator pobrat 13 probek do badan
fizykochemicznych i 9 do badan mikrobiologicznych. Zakres badan obejmowal nastepujace parametry:
metnos¢, barwe, zapach, smak, odczyn, przewodno$é elektryczna, amoniak, zelazo, azotany, azotyny, mangan,
siarczany, chlorki, arsen, antymon, bor, glin, chrom, mied?, selen, kadm, oléw, rteé, nikiel, cyjanki, fluorki,
1,2-dichloroetan, chlor wolny, benzen, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, wybrane pestycydy
chloroorganiczne, suma pestycydow WWA, benzo(a)piren, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli,
enterokoki, ogolna liczba mikroorganizméw w temp.22°C.

Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku administrator wodociggu zostat
zobowigzany do obnizenia poziomu manganu do obowigzujacych norm w terminie do 30 marca 2018 r.
Badania wykonane w II kwartale potwierdzily skuteczno$¢ dziatan naprawczych. Stezenie manganu nie
przekraczalo dopuszczalnej wartosci 50pg/1.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw woda
dostarczana konsumentom zamieszkalym w strefie zaopatrzenia wodociggu sieciowego w Wierzbicy Gornej
spetniata wymagania okreslone w cytowanym wyzej rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r.(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zup. Padstwowgfio Pawiatowego
inspektora Sanigarnezo w Kluczborky

I-ca Paiispigybego Powiatowego

_ Inspektorg/Safiftatnego w Kluczborky
Otrzymuja: /
1. Burmistrz Wolczyna 2

2. Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.

esa Maras
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCI:A
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO SZYMONKOW
za I pélrocze 2018 r.

(miejscowosci w strefie zaopatrzenia: Szymonkéw, Swiniary Male)

Dziatajac na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z2017 r., poz. 1261 z p6zn. zm.),

— art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. 22018 r., poz. 1152),

~ § 22, wzwiazku z § 20, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdan z badaf laboratoryjnych probek wody, pobranych w ramach prowadzonego
monitoringu jako$ci wody oraz wramach wewnetrznej kontroli jakosci wody, prowadzonej przez
administratora wodociggu — Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1,
informuje, ze woda z wodociggu sieciowego w Szymonkowie,

w I pélroczu 2018 r. spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W okresie objetym oceng w ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 3 probki do badaf fizykochemicznych oraz
6 — do badan mikrobiologicznych. W ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody administrator pobral
7 probek do badan fizykochemicznych i 6 - do badan mikrobiologicznych. Zakres badafi obejmowat
parametry: metnos¢, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodno$é elektryczng, amoniak, azotany, azotyny,
twardos$¢ ogdlng, chlorki, mangan, zelazo, glin siarczany, utlenialnosé, otow, kadm, rtgé, chrom, miedsz,
nikiel arsen, antymon, selen, fluorki, cyjanki, séd, benzen, benzo(a)piren, WWA, sume pestycydow,
wybrane pestycydy, 1,2-dichloroetan, sume tetrachloroetenu i trichloroetenu, bor, bakterie grupy coli,
bakterie Escherichia coli, enterokoki, 0gding liczbe mikroorganizméw w temp. 22°C.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw woda
dostarczana konsumentom zamieszkalym w strefie zaopatrzenia wodociggu sieciowego w Szymonkowie
spelniata wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z
2017 r. poz. 2294).

Zup. Panstwowgfie Powi atowegy
Inspektora Sanigérnego w Kluczborky

InspektoraAaifitnego w Kluczborky
mgr i3/ /Zresa Maras

Otrzymuja:

1. Burmistrz Wolczyna

2. Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO KRZYWICZYNY
za I pélrocze 2018 r.

(miejscowosci w strefie zaopatrzenia: Krzywiczyny, Komorzno, Bruny)

Dziatajac na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z2017 r,, poz. 1261 z p6zn. zm.),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 1., poz. 1152),

- §22, wzwigzku z § 20, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdan z badan laboratoryjnych prébek wody, pobranych w ramach
prowadzonego monitoringu jakosci wody oraz wramach wewnetrznej kontroli jakosci wody,
prowadzonej przez administratora wodociggu — Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. zo.o0.
w Wotczynie, ul. Traugutta 1, informuje, ze woda z wodociagu sieciowego w Krzywiczynach,

w I péiroczu 2018 r. spelniala wymagania okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W I pétroczu 2018 r. w ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 3 probki do badan fizykochemicznych i 6 —
do badafi mikrobiologicznych. W ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody administrator pobrat
5 probek do badaf fizykochemicznych i 5 - do badan mikrobiologicznych. Zakres badan obejmowat
nastepujace parametry: metnosé, barwe, zapach, smak, odczyn, przewodnosé elektryczng wiasciwg,
zelazo, mangan, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogdlng liczbe
mikroorganizméw w temp. 22°C.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw woda
dostarczana konsumentom zamieszkatym w strefie zaopatrzenia wodociagu sieciowego w Krzywiczynach
spetniala wymagania okreslone w cytowanym wyzej rozporzadzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U.
22017 1., poz. 2294).

Zup. Panstwowegf owialowey,
Inspektora Sani rnego w Klucel:

jego w K{uczb@ri«:zs

Otrzymuja:

1. Burmistrz Wolczyna o

2. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.




