PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KLUCZBORKU

ul. Jagiellonska 8, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02
e-mail: psse.kluczbork@pis.cov.pl http://pssekluczbork.pis.cov.pl

Kluczbork, dnia 31.08.2020 r.
HK.43260.8.7.2020.)7

Zgodnie z § 21.1. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

— na podstawie sprawozdania z badan nr 348463/20/WRO z dnia 13.08.2020.2020 r. z badan
probki wody, pobranej do badan laboratoryjnych wdniu 21.07.2020 r., z wodociggu
sieciowego w Markotowie (Markotow Duzy — cmentarz komunalny), w ramach wewnetrznej

kontroli jakosci wody, zgodnie zharmonogramem, o ktérym mowa w § 6 punkt 4 ww.
rozporzadzenia,

stwierdza przydatnos$¢ wody do spozycia
z wodociggu sieciowego w Markotowie

w zakresie oznaczonych parametrow: benzo(a)piren, WWA, arsen, antymon, bor, sdd,
magnez, glin, chrom, nikiel, miedz, cynk, selen, srebro, kadm, olow, rtgé, bromiany, cyjanki,
epichlorohydryna, — indeks — nadmanganianowy,  chloroform,  bromodichlorometan,
1,2 dichloroetan,  chlorek  winylu,  benzen, suma THM, suma terichloroetenu
i tetrachloroetenu, wybrane pestycydy chloroorganiczne, suma pestycydow, fluorki,
akryloamid, suma chlorandw i chlorynow.

Ocena dotyczy probki wody pobranej w dniu 21.07.2020 r.

zup. Pafstwowegyrowlalowego
Inspektora Sanitagfiego w Kluczborku

1-ca Pafistyweégy Powiatowego

Inspektora ganj

/gu w Kluczhorku
Téresa Maras

mgring.
Otrzymuje:
1. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1
2. Burmistrz Miasta Wolczyna
3. aa.
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