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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY' "

] Kluczbork, dnia 01.07.2022 r.
HK.90820.6.6.2022. AW-S

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU SIECIOWEGO
WIERZBICA GORNA za I poélrocze 2022 r.

(miejscowosci w strefie zaopatrzenia wodociagu: Wierzbica Gérna, Wierzbica Dolna, Swiniary Wielkie,
Duczéw Maly, Duczéw Wielki)

Dzialajac na podstawie: ‘

— art. 4 ust. 1 pkt. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U. 22021 r., poz. 195 ze zm.),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- §22, w zwigzku z § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdan z badan probek wody, pobranych wramach monitoringu przez
Powiatowg Stacje¢ Sanitarno-Epidemiologiczng w Kluczborku oraz w ramach wewngtrznej kontroli przez
administratora wodociggu — Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1,
stwierdzit warunkowg przydatno$é wody do spozycia z wodociagu w Wierzbicy Gornej ze wzgledu
na przekroczenie zawarto$ci dopuszczalnych stezen zelaza i manganu, w okresie do 31.07.2022 r.
W zakresie  pozostalych badanych parametréw woda spelnia wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017 r. wsprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku
monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 4 probki do badan
fizykochemicznych i 8 prébek do badan mikrobiologicznych. Administrator wodociggu pobrat 9 prébek
do badan fizykochemicznych i 6 probek do badan mikrobiologicznych, w tym takze probki wody
surowe;j.

Zakres badan obejmowal parametry: azotyny, twardos¢ ogdlna, aluminium, amoniak, chlor wolny,
chloramina, chloroform, bromodichlorometan, memosé, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodnosé
wlasciwa, azotany, mangan, zelazo, chlorki, séd, bromiany, oléw, arsen, kadm, nikiel, cyjanki, chrom,
utlenialno$¢, miedz, rtgé, antymon, selen, fluorki, bezno(a)piren, WWA, wybrane pestycydy
chloroorganiczne, suma pestycydéw, bor, epichlorohydryna, akryloamid, chlorek winylu, siarczany, 1,2-
dichloroetan, Y, trichloroetanu i tetrachloroetanu, srebroy, THM bakterie grupy coli, bakterie
Escherichia coli, enterokoki, ogélna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C.

Na zawartos¢ zelaza oraz manganu w wodzie zostata wydana decyzja nr HK.90820.6.2.2022.17 z dnia 14.04.2022 r. warunkowo
dopuszczajgca wodg do spozycia w tym zakresic. przy zachowaniu dopuszcezalnej zawartosci manganu w wodzie na poziomie
150 pg/l oraz zelaza do 500 pg/l. Woda moze by¢ wykorzystywana bez ograniczeii do celow spozywezych i gospodarczych.
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