Obszarowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
na terenie miasta i gminy Wolczyn za 2021 rok

(na podstawie § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wod
P P J y
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U z 2017 r., poz. 2294)

Do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia na terenie gminy Wolczyn
wykorzystywanych jest pie¢ wodociggow — Wolczyn (ujecie Brzezinki), Szymonkow,
Markotow, Wierzbica Gorna 1 Krzywiczyny. Administratorem wodociggu jest Zaklad
Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1.

Woda do spozycia jest ujmowana ze studni glebinowych, zutworéw czwartorzgdowych.
Wtabeli nr 1 przedstawiono wazniejsze dane techniczne wodociggow (Zrédto: administrator
wodociggow).

Tabela nr 1.
Produkcja Liczba ludnoéci | Dtugosc sieci Stosowane metody ZM ka:::;za{o’
Lp. Wodociag wody zaopatrywanej | wodociggowej uzdatniania o
3/dobe) | wwode (w tys.) (w km) i dezynfekcji viypanana Jest
(m g : sie¢ wodociggowa
1 Wotczyn 1013 8,8 56,5 wymiana jonowa | zeliwo, PCV

(ujecie Brzezinki)

Wierzbica napowietrzanie
e 339 1,6 18,9 odzelazianie PCV

Gérna ’ L
odmanganianie

napowietrzanie
3 | Krzywiczyny 157 1,4 17,7 odzelazianie PCV
.odmanganianie

napowietrzanie

4 | Szymonkow 63 0,6 17,9 odzelazianie zeliwo, PCV
odmanganianie
5 | Markotow 23 0,2 6,5 brak PCV

Nadzor nad jakoscia wody prowadza Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

w ramach monitoringu jakosci wody oraz administrator wodociggéw w ramach wewngtrzne;j

kontroli jakosci wody. Zakres badan obejmowat parametry okreslone w rozporzadzeniu z dnia

07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294):

— mikrobiologiczne (bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe, ogolna liczba
mikroorganizméw w 22+2°C po 72h),

— organoleptyczne i fizykochemiczne (m.in. metnosé, barwa, zapach, smak, odczyn,
przewodnosc, zelazo, mangan, amoniak, azotany, azotyny, chlorki, fluorki, arsen, olow,
kadm, rteé, nikiel, cyjanki, rieé, wybrane pestycydy, WWA, benzo(a)piren),

W 2021 r. w wodach surowych wodociagdéw Wolczyn ujg¢cie Brzezinki, Szymonkow,
Krzywiczyny, Markotow oraz Wierzbica Goérna nie stwierdzono zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. W wysokich stgzeniach w wodach surowych wystepujg giownie zelazo
i mangan (Szymonkow, Wierzbica Goérna i Krzywiczyny) oraz azotany (Wolczyn ujecie
Brzezinki 1 Markotow).

1. WODOCIAG WOLCZYN (UJECIE BRZEZINKI)

To najwiekszy wodociag w gminie. Strefa zaopatrzenia obejmuje miasto Wolczyn, wioski:

Wierzchy, Brynica, Brzezinki, Gieralcice, Ligota Wolczynska, Roznéw, Skatagi, Szum 1 Wasice

oraz przysiotki: Gieralcice Mate, Ligota Mala, Niwy. Woda jest uzdatniana ze wzgledu na
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wysokie stezenia azotanéw wystepujace w kazdej zczterech eksploatowanych studni
glgbinowych. Zastosowano wymiang jonowa, polegajaca na przeptywie wody przez kolumny
filtracyjne ze zlozem jonowymiennym, ktéra wymienia jony NOs (oraz SO4*) na jony CL.
W tabeli ponizej przedstawiono wartosci azotanow w poszczegélnych studniach z ostatnich
dwdch lat.

Tabela nr 2.
Rok Studnia 1A Studnia 2R Studnia 3R Studnia 3RA
2020 38,7 60,3 78,7 69,0
2021 41,8 459 87,6 747

Azotany przedostajg si¢ do wod powierzchniowych i podziemnych w wyniku dziatalnoscei
czlowieka, w szczegdlnosci poprzez nadmierne stosowanie nieorganicznych nawozow
sztucznych iobornika, ze $ciekow, z utleniania produktow azotowych znajdujgcych sie
w odchodach ludzkich i zwierzgcych, w tym w zbiornikach bezodptywowych (szambach).
Niektore wody podziemne mogg by¢ zanieczyszczone azotanami takze wskutek ich wymywania
z gleby podczas naturalnej wegetacji roslin. Zalecana warto§é azotanéw - 50mg/l zostala
ustalona na przeslankach zdrowotnych, jako wartos¢ chronigca przed methemoglobinemia
(sinicg) niemowlgta do 3 miesigca Zycia, karmione pokarmem przygotowywanym z uzyciem
wody pitnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) azotany zostaly zaliczone do
parametrow o istotnym znaczeniu dla bezpieczenstwa zdrowotnego wody, a przekroczenie
wartosci parametrycznej, ustalonej na poziomie 50mg/l, w wodzie przeznaczonej do spozycia
moze stwarzaé zagrozenie dla zdrowia ludzi.

W 2021 r. w ramach monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano
31 probek do badafi fizykochemicznych i 30 probek do badan mikrobiologicznych. W trzech
probkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartosei azotanéw (SUW - 52,58mg/l,
Szkota podstawowa w Wolczynie, ul. Rzeczna 10 - 50,89mg/l, Szkota podstawowa w Wasicach
- 61,26mg/l). W wyniku podjetych dziatan naprawczych (kontrola instalacji uzdatniania wody,
ptukanie sieci wodociggowej) nastgpita poprawa jakosci wody. Za przekroczenie dopuszczalnej
zawartosci azotanow w wodzie wydano decyzje finansowe.

Administrator w ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody pobrat 28 probek do badan
fizykochemicznych (w tym 4 probki wody surowej) oraz 25 do badan mikrobiologicznych
(w tym 4 probki wody surowej).

W Zzadnej z badanych probek pobranych zaréwno w ramach monitoringu przez organy PIS jak
iw ramach kontroli wewngtrznej przez administratora, nie stwierdzono zanieczyszczenia
mikrobiologicznego.

2. WODOCIAG W WIERZBICY GORNEJ

Strefa zaopatrzenia w wodg obejmuje wsie Duczéw Maty, Duczéw Wielki, Swiniary Wielkie,
Wierzbica Dolna, Wierzbica Gorna oraz przysiotki: Jedliska, Folwark Brynica, Stary Folwark.
Woda surowa ujmowana ze studni gigbiowych charakteryzuje si¢ wysokimi stezeniami zelaza
1 manganu, wobec czego podlega uzdatnianiu.

W 2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody pobrano 10 probek do badan
fizykochemicznych oraz 20 do badan mikrobiologicznych. W trzech probkach stwierdzono
obecno$é bakterii grupy coli (Swiniary Wielkie 53¢ — 2jtk/100ml, Szkota podstawowa
w Wierzbicy Goérnej — 6 jtk/100ml, SUW — 17 jtk/100ml). W ramach podjetych przez
administratora sieci natychmiastowych dzialan naprawczych (dezynfekcja sieci przy uzyciu
podchlorynu sodu oraz ptukanie instalacji wodociggowej) nastgpita poprawa jakosci wody. Za
przekroczenie dopuszczanych wartosci parametrow mikrobiologicznych w wodzie wydano
decyzje finansowa.



Administrator wodociagu wramach wewngtrznej kontroli pobral 14 probek do badan
fizykochemicznych (w tym 1 probka wody surowej) oraz 18 do badan mikrobiologicznych
(wtym 5 probek wody surowej). W dwoch probkach stwierdzono obecnosé bakterii grupy coli
(Wierzbica Dolna 81 — 6jtk/100ml, SUW — 14jtk/100ml). W zwigzku z wystgpieniem
przekroczenia parametrow mikrobiologicznych w wodzie, zostala wydana decyzja o braku
przydatnosci wody do spozycia przez ludzi. Administrator wdrozyl dziatania naprawcze
(dezynfekcja sieci przy uzyciu podchlorynu sodu oraz plukanie instalacji wodociggowej)
w wyniku, ktorych nastgpita poprawa jakosci wody.

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli stwierdzone w wodociggu
w Wierzbicy Goérnej mialo charakter krotkotrwaly i nie stanowito zagrozenia zdrowia dla
konsumentéw. Bakterie grupy coli (z wylaczeniem bakterii Escherichia coli) nie sa
drobnoustrojami chorobotwodrezymi, wystepuja w srodowisku naturalnym cztowieka.

3. WODOCIAG W KRZYWICZYNACH

Strefa zaopatrzenia obejmuje trzy wioski na terenie gminy — Krzywiczyny, Bruny i Komorzno
oraz siedem przysiotkow: Kolonia, Chomacko, Jedrzejowice, Lubiatowice, Wolna Wies, Zajdak,
Sutaszow. Woda ujmowana ze studni glebinowych podlega uzdatnianiu (napowietrzanie,
odmanganianie i odzelazianie) ze wzgledu na znaczne ilosci Zzelaza i manganu.

W 2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakos$cig wody pobrano 13 probek do badan
fizykochemicznych oraz 14 do badan mikrobiologicznych. W jednej probee wody stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnej zawartosci manganu (Komorzno, ul. Miechowska 6 - 62pg/l).
Administrator sieci podjat dziatania naprawcze (plukanie sieci wodociggowej), w wyniku czego
nastgpita poprawa jakosci wody. Przekroczenie mialo charakter krotkotrwaly. W zwigzku
z wystgpieniem w/w przekroczenia zostata wydana decyzja finansowa.

Wg dostepnych Zrodet naukowych, mangan obecny w wodzie w stezeniu 100pg/l (0,1mg/l)
powoduje zmiang smaku, przebarwienia armatury sanitarnej i pranej odziezy. Dopuszczalna
warto$¢ wynosi 50ug/l. Nie wykazano, aby ilosci manganu zawarte w zywnosci i wodzie do
picia, nawet jesli kilkakrotnie przekraczajg warto$¢ parametryczng, mogly stanowié jakiekolwiek
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Administrator wodociggu wramach wewnetrznej kontroli pobrat 9 probek do badan
fizykochemicznych (w tym 1 prébka wody surowej) oraz 12 do badan mikrobiologicznych
(w tym 1 prébka wody surowej).

W zadne] z probek wody w sieci dystrybucyjnej w zakresie badanych parametrow
mikrobiologicznych nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartoséci, okreslonych
w przepisach prawa.

4. WODOCIAG W SZYMONKOWIE

Strefa zaopatrzenia obejmuje wioski Szymonkéw i Swiniary Mate oraz przysiotki: Borownia,
Cegielnia, Szklarnia, Wesola, Zielona Géra, Mscistaw. Ze wzglgdu na wysokie zawartosci
zwigzkow zelaza imanganu w wodzie surowej, woda jest uzdatniania w procesach
napowietrzania, odzelaziania i odmanganiania.

W 2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody pobrano 6 prébek do badan
fizykochemicznych oraz 14 do badan mikrobiologicznych. Administrator wodociggu w ramach
wewnetrznej kontroli pobrat 15 probek do badan fizykochemicznych (w tym 1 probka wody
surowej) i 11 do badan mikrobiologicznych (w tym 1 probka wody surowej). W dwoch probkach
stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli (Szymonkow, ul. Kasztanowa 6 — 18jtk/100ml, SUW —
43jtk/100ml). W zwiazku z wystapieniem przekroczenia parametrow mikrobiologicznych
w wodzie, zostala wydana decyzja o braku przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.
Administrator wdrozyt dziatania naprawcze (dezynfekcja sieci przy uzyciu podchlorynu sodu
oraz ptukanie instalacji wodociagowej), w wyniku ktérych nastapita poprawa jakosci wody.
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli stwierdzone w wodociagu
siecciowym w Szymonkowie miato charakter krotkotrwaty i nie stanowito zagrozenia zdrowia dla
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konsumentow. Bakterie grupy coli (z wylaczeniem bakterii Escherichia coli) nie 3
drobnoustrojami chorobotwérczymi, wystepuja w Srodowisku naturalnym czlowieka.

W jednej probce pobrane przez PIS stwierdzone niewielkie przekroczenie dopuszczalnego
stgzenia zelaza w wodzie (Szymonkéw Oddziat Przedszkolny - 206pg/1). W tym samym czasie
w dwoch probkach wody pobranych do badan przez administratora sieci réwniez stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych stgzen zelaza (SUW - 283pg/l, Szymonkow, ul. Kasztanowa 6 -
361pg/l). Zgodnie z pismem otrzymanym od administratora, przekroczenie zelaza miato
charakter incydentalny, zwigzany z awarig sprezarki na SUW. Po przeprowadzeniu naprawy
sprzgtu i przeplukaniu sieci nastapita poprawa jakosci wody. Za kwestionowane probki wydano
decyzjg finansowg. Pod koniec roku ponownie w dwoch probkach stwierdzono przekroczenie
zawartosci zelaza w wodzie (SUW - 284pg/l, Szymonkdéw, ul. Kasztanowa 6 - 233pg/l).
W wyniku podjetych dziatah naprawczych przez administratora wodociggu, polegajacych na
przeplukaniu sieci, nastgpita poprawa jakosci wody.

Przy przekroczeniach zawartosci zelaza w wodzie odnotowano chwilowe zwickszenie metnosci
wody, ktére maksymalnie wyniosto 6,78 NTU.

Wg dostgpnych zrédel, nie wykazano, aby ilodci zelaza zawarte w zywnoscei i wodzie do picia,
nawet jesli kilkakrotnie przekraczajg warto$¢ parametryczna, mogly stanowi¢ jakiekolwiek
zagrozenie dla zdrowia ludzi. Podwyzszone stezenia zelaza wystepujace w  wodzie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, nawet jesli prowadzg do niepozadanych zmian
organoleptycznych wody (wzrost barwy imetnosci, metaliczny posmak) nie wiaza si¢ ze
szkodliwoscig dla zdrowia ludzi. Okreslone w przepisach prawnych dopuszczalne stezenia
zelaza zostaly ustanowione nie ze wzgledu na ochrong zdrowia konsumentéw, ale zapewnienie
akceptowalnosci wody oraz ochrong systemu dystrybucji wody przed odktadaniem sie osadow
zwigzkow zelaza, trudno rozpuszcezalnych w wodzie. Przekroczenie zalecanych wartosci stezen,
nawet kilkukrotne nie zagraza zdrowiu ludzi.

5. WODOCIAG W MARKOTOWIE

Strefa zaopatrzenia w wodg obejmuje wioski Markotow Duzy, Markotow Maty oraz przysiotki:
Cygany, Nowa Wie$. Woda podawana do sieci nie podlega zadnym procesom uzdatniania.

W 2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody pobrano 6 prébek do badan
fizykochemicznych oraz 12 do badafh mikrobiologicznych. W dwodch probkach stwierdzono
obecnos¢ bakterii grupy coli (Markotow Duzy 62 — 13jtk/100ml, SUW — 5jtk/100ml).
Administrator natychmiastowo wdrozy! dzialania naprawcze (dezynfekcja sieci przy uzyciu
podchlorynu sodu oraz ptukanie instalacji wodociagowej) w wyniku, ktérych nastgpita poprawa
jakosci wody. Za ww. przekroczenie zostala wydana decyzja finansowa.

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli stwierdzone w wodociagu
sieciowym w Markotowie miato charakter krétkotrwaly i nie stanowilo zagrozenia zdrowia dla
konsumentéw. Bakterie grupy coli (z wylaczeniem bakterii Escherichia coli) nie sa
drobnoustrojami chorobotworczymi, wystepujg w Srodowisku naturalnym czlowieka.
Administrator wodociggu w ramach wewnetrznej kontroli pobrat 8 probek do badan
fizykochemicznych i 9 do badan mikrobiologicznych (w tym 2 probki wody surowej). W Zadnej
z probek wody w sieci dystrybucyjnej w zakresie badanych parametréw fizykochemicznych
i mikrobiologicznych nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci  badanych
parametrow. ‘

Podsumowanie

Z. pigeiu eksploatowanych wodociggdéw na terenie gminy Wolczyn, w czterech prowadzone jest
uzdatnianic wody — w Wolczynie (ujgcie Brzezinki) w celu obnizenia poziomu azotanéw
zastosowano wymiang jonowg, w wodociggach w Szymonkowie, Krzywiczynach i Wierzbicy
Gornej — napowietrzanie, odzelazianie odmanganianie, w celu utrzymania zwigzkéw zelaza
i manganu w stezeniach zgodnych z wymaganiami. W zadnym z wodociggéw nie prowadzi sie
stalej badzZ okresowej dezynfekeji wody.



Ponizej w tabeli przedstawiono najwyzsze wartosci wybranych parametrow fizykochemicznych
w probkach wody w sieci dystrybucyjnej eksploatowanych wodociggéw w 2021 r. (zrédto: badania

PSSE w Kluczborku i administratora).

Tabela nr 2.
Parametr —— Worsaag . _War_to_éfé
/jednostka Wotczyn W(lieg:.:;ca Krzywiczyny | Markotéw | Szymonkéw idqpuszczatpa
. Akcépﬁowaln;
Metnosc (NTU) 1,6 0,90 0,84 0,53 6,78  przez
konsumentow
Odczyn 6,9 7,6 7,6 7,7 7,7 6,5-9,5
Amoniak (mg/l) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,042 . 050
Azotyny (mg/l) <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 050
Azotany (mg/l) 61,26 5,80 28,54 42,4 1,0 50
Chlorki (mg/1) 95,0 43,0 16,0 40,0 30,0 250
Twardod oglina 277 309 252 127 185 60-500
(mgCaCoOs/I s
Zelazo (pg/l) 154 128 108 139,0 361 200
Mangan (pg/l) 32 31 62 24,0 38 50
Bor {mg/I) 0,012 0,018 0,0042 0,0017 0,0035 '1,0
Otow (pg/) 0,66 0,26 <0,10 <0,10 0,31 10
Mied? (ug/!) 0,087 0,014 0,017 0,0016 0,013 2.0
Nikiel (ug/1) 3,9 4,3 2,5 8,2 3,6 20
Arsen (pg/1) 0,23 0,22 0,76 0,13 <0,10 10
Chrom (pg/) <0,10 <0,10 <0,10 0,18 1,0 50

W niskich stgzeniach (takze ponizej oznaczalno$ci metody) wystepuja takie parametry jak kadm,
cyjanki, rte¢, WWA, benzen, pestycydy.

W 2021 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku nie zgloszono
zadnych niepozadanych reakcji zwigzanych ze spozyciem wody z przedmiotowych wodociggdw.

Na podstawie badan wykonanych w 2021 r. oraz wydanych przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku ocen okresowych, jakos¢ wody z wodociagdéw
w Wolezynie, Krzywiczynach, Markotowie, Szymonkowie i Wierzbicy Goérnej spelniata
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie

Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Kluczbork, 28.03.2022 r.




