PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W KLUCZBORKU Wol. o,
ul. Jagielloriska 8, 46-200 Kluczbork [
tel. 77 418 22 67, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02 -

e-mail: sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/p

) Kluczbork, dnia 05.10.2022 r.
HK.90820.6.9.2022. AW-S

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU SIECIOWEGO
WIERZBICA GORNA za III kwartal 2022 r.

(miejscowosci w strefie zaopatrzenia wodociggu: Wierzbica Gorna, Wierzbica Dolna, Swiniary Wielkie,
Duczéw Maly, Duczéow Wielki)

Dzialajac na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z2021 r., poz. 195 ze zmianami),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zmianami),

- § 22, w zwigzku z § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdafn z badaf prébek wody, pobranych w ramach monitoringu przez
Powiatowg Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng w Kluczborku oraz w ramach wewnetrznej kontroli przez
administratora wodociggu — Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolezynie, ul. Traugutta 1,
informuje, ze jako$¢ wody z wodociagu w Wierzbicy Gérnej w III kwartale 2022 r. spelniala
wymagania okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi..

W ramach prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Insbektora Sanitarnego w Kluczborku
monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 8 prébki do badan
fizykochemicznych i 8 prébek do badan mikrobiologicznych. Administrator wodociagu pobrat 5 probek
do badan fizykochemicznych i 2 prébki do badan mikrobiologicznych.

Zakres badan obejmowal parametry: metnos¢, barwa, zapach, smak, odczyn pH, przewodnosé wlasciwg
elektryczng, zelazo, mangan, azotany, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogélna
liczba mikroorganizméw w temp. 22°C.

Na zawarto$¢ Zelaza oraz manganu w wodzie zostala wydana decyzja nr HK.90820.6.2.2022.J7 z dnia 14.04.2022 r. warunkowo
dopuszezajgca wodg do spozycia w tym zakresie, przy zachowaniu dopuszczalnej zawartosci manganu w wodzie na poziomie
150 pg/l oraz zelaza do 500 pg/l. Decyzja z terminem realizacji do dnia 31.07.2022 r. zostata wykonana w okrelonym terminie.,
a zawarlo$¢ Zelaza i manganu obnizona do wymagan okreslonych w w/w rozporzadzeniu.

Otrzymuja:

L. Burmistrz Miasta Wolczyna

2. Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1
3.aa

STULEGIE ODZYSKANIA
EEEEEEEE GE osr_'




