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PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGH SIECIOWEGO
WOLCZYN (ujecie Brzezinki) za I pélrocze 20221w:c zat. Nr it

(miejscowosci w strefie zaopatrzenia wodociggu: Wotczyn, Wierzchy, Bnmmﬂiﬁm,_ﬁ\, A
Ligota Wolczynska, Rozndw, Skalagi, Szum, Wasice )

Dziatajac na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U. z2021 r., poz. 195 ze zm.),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 22, w zwiazku z § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdan z badan prébek wody, pobranych w ramach monitoringu przez
Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku oraz w ramach wewnetrznej kontroli przez
administratora wodociagu — Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1
informuje, ze jako$¢ wody wodociggu w Wolczynie (ujecie Brzezinki) w II polroczu 2022 r.
w badanym zakresie z spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku
monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 14 probek do badan
fizykochemicznych i 14 probek do badan mikrobiologicznych. Administrator wodociggu pobral 11
probek do badan fizykochemicznych i 10 probek do badan mikrobiologicznych, w tym takze probki wody
surowej. Zakres badafn obejmowal nastgpujace parametry: azotyny, twardosé ogdlna, aluminium,
amoniak, chlor wolny, chloroform, bromodichlorometan, metnosé, barwa, zapach, smak, odczyn,
przewodnos¢ wiasciwa, azotany, mangan, zelazo, chlorki, sod, bromiany, oléw, arsen, kadm, nikiel,
cyjanki, chrom, utlenialnos$¢, miedz, rtgé, antymon, selen, fluorki, benzen, bezno(a)piren, WWA, wybrane
pestycydy chloroorganiczne, suma pestycydow, bor, epichlorohydryna, akryloamid, chlorek winylu,
siarczany, 1,2-dichloroetan, Y trichloroetanu i tetrachloroetanu, srebro,y, THM bakterie grupy coli,
bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogdlna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C.

W dwoch probkach w sieci (punkty zgodnosci) —stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartosci
azotanow wynoszace: 51,78 mg/l, 52,39 mg/l. Dopuszczalna warto$¢ wynosi 50mg/l. Przyczyng byly
okresowe zakfocenia w procesie uzdatniania w zwigzku z czym podjeto dziatania naprawcze.
W okresie objetym oceng nie byto zadnych zgloszen dotyczacych niepozadanych reakcji zwigzanych ze
spozywaniem wody z przedmiotowego wodociagu.

cZ35)

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta Wolczyna

2. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1
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