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N AOF

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY D

DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO KRZYWICZYNY —J _
za Il pélrocze 2017 r.

(migjscowosci w strefie zaopatrzenia: Krzywiczyny, Komorzno, Bruny)

Dzialajac na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z2017 r., poz. 1621),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z pézn. zm.),

— § 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdan z badai laboratoryjnych probek wody, pobranych w ramach
prowadzonego monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz w ramach
wewngtrznej kontroli jakosci wody, prowadzonej przez administratora wodociggu — Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji Sp.zo0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1, informuje, ze woda z wodociggu sieciowego
w Krzywiczynach,

w II polroczu 2017 r. spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W I pélroczu 2017 r. w ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 4 prébki do badan fizykochemicznych i 5 —
do badan mikrobiologicznych. W ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody administrator wodociggu
pobral 3 probki do badai fizykochemicznych i 4 - do badan mikrobiologicznych. Zakres badan
obejmowal nastgpujace parametry: metnosé, barwe, zapach, smak, odczyn, przewodnosé elektryezng,
amoniak, zelazo, mangan, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréow woda
dostarczana konsumentom zamieszkalym w strefie zaopatrzenia wodociggu sieciowego w Krzywiczynach
spelniala wymagania okreslone w cytowanym wyzej rozporzadzeniu.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Wolczyna

2. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta |
3. aa.
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY )
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO MARKOTOW
za Il polrocze 2017 r.

(miejscowoscei w strefie: Markotow Duzy, Markotéw Maly) A6
2
Dzialajgc na podstawie:
— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z2017 r., poz. 1261),
— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z pdzn. zm.),
= § 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz wramach wewnetrznej kontroli jakosci wody,
prowadzonej przez administratora wodociggy — Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji  Sp. z 0.0.
w Wolczynie, ul. Traugutta 1, informuje, ze w badanym zakresie woda z wodociggu sieciowego
w Markotowie

w II pélroczu 2017 r. spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia prze ludzi.

W ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kluczborku pobrano 2 prébki do badan chemicznych i 4 — do badan mikrobiologicznych.
W ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody administrator pobral 3 prébki do badan fizykochemicznych
i 3 do badan mikrobiologicznych. Zakres badaii obejmowal nastepujace parametry: metnosé, barwe,
zapach, smak, odczyn, przewodnosé elektryczng, amoniak, zelazo, azotany, bakterie grupy coli, bakterie
Escherichia coli.

Stezenie azotanow w badanych probkach nie przekraczalo dopuszczalnej normy 50mg/l, osiggalo
wartosci w granicach od 35,66mg/l do 47,5mg/I.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw jakosé
wody dostarczanej konsumentom zamieszkalym w strefie zaopatrzenia wodociggu sieciowego
w Markotowie spelniala wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra 13 listopada 2015 r. (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1989).

Otrzymujg:

1. Burmistrz Wolczyna

2. Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.. 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta |
3. aa.
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY )
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO WIERZBICA GORNA [
za IV kwartal 2017 r. —7

(miejscowosci w strefie: Wierzbica Gorna, Wierzbica Dolna, Swiniary Wielkie, Duczéw Maly,
Duczow Wielki)

Dzialajac na podstawie:

— art. 4 ust. I pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U.z2017 r, poz. 1261),

— art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 328 z pézn. zm.),

—  § 19 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2015 r. poz. 1989),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdafh z badan probek wody, pobranych w ramach monitoringu jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody, prowadzonej przez
administratora wodociggu — Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp.zo.0. w Wolczynie, ul. Traugutta I,
informuje, ze jako$¢ wody z wodociggu w Wierzbicy Gérnej w IV kwartale 2017 r.

—  pod wzgledem mikrobiologicznym spelniala wymagania,
— pod wzgledem chemicznym nie spelniala wymagan ze wzgledu na ponadnormatywne stezenia
manganu.

W IV kwartale 2017 r. w ramach nadzoru prowadzonego przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w  Kluczborku pobrano 6 prébek do badain fizykochemicznych i 8 — do badan
mikrobiologicznych. W ramach wewnetrznej kontroli administrator wodociggu pobrat 3 prébki do badan
fizykochemicznych i 3 do badan mikrobiologicznych. Zakres badan obejmowal nastepujgce parametry:
meinose, barwe, zapach, smak, odezyn, przewodnosé elektryczna, amoniak, zelazo, azotany, mangan, bakterie
grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki.

W okresie objetym oceng stgzenie manganu w wodzie podawanej do sieci (stacja uzdatniania wody SUW)
wahalo si¢ w granicach od 60pg/l do 133pg/l. Stezenie manganu w sieci u konsumentéw nie przekraczalo
dopuszezalnych wartosci. Maksymalne dopuszczalne stgzenie manganu w  wodzie wynosi 50pg/l.
Ponadnormatywne stg¢zenia manganu nie stanowig zagrozenia dla zdrowia konsumentéw, mogg powodowac
pogorszenie wilasciwosci organoleptycznych wody.

Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku administrator wodociggu zostal
zobowigzany do obnizenia poziomu manganu do obowigzujacych norm w terminie do 30 marca 2018 r.

g

Otrzymuja:

I. Burmistrz Wolczyna

2. Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta |
3. aa.
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY _
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO SZYMONKOW .
za okres od kwietnia do grudnia 2017 r. 'DC\ -

(miejscowosci w strefie zaopatrzenia: Szymonkow, Swiniary Male)

Dzialajgc na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z2017 v, poz. 1621),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity Dz. U. 22017 r., poz. 328 z pdzn. zm.),

— § 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdan z badan laboratoryjnych probek wody, pobranych w ramach prowadzonego
monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz w ramach wewngtrznej kontroli
Jakosei wody, prowadzonej przez administratora wodociggu — Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1, informuje, ze woda z wodociggu sieciowego w Szymonkowie,

w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r. spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

W okresie od kwietnia do grudnia 2017 r. w ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 8 probek do badan
fizykochemicznych oraz 14 — do badan mikrobiologicznych. W ramach wewngtrznej kontroli jakosci
wody administrator pobral 6 probek do badan fizykochemicznych i 4 - do badan mikrobiologicznych.
Zakres badan obejmowal nastgpujace parametry: memosé, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodnosé
elektryczng, amoniak, azotany, azotyny, twardosé ogdlng, chlorki, mangan, zelazo, glin siarczany,
utlenialnosé, olow, kadm, rtgc, chrom, miedz, nikiel arsen, antymon, selen, fluorki, cyjanki, sod, benzen,
benzo(a)piren, WWA, sumeg pestycyddw, wybrane pestycydy, 1,2-dichloroetan, sume tetrachloroetenu
i trichloroetenu, bor, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogdlng liczbe
mikroorganizméw w  temp. 22°C.Administrator wodociggu wykonal réwniez badania substancji
promieniotworczych w ramach wstgpnego monitoringu wody.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych parametrow woda
dostarczana konsumentom zamieszkalym w strefie zaopatrzenia wodociagu sieciowego w Szymonkowie
spelniata wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U.
72015 r.,, poz. 1989).

Otrzymujg:

1. Burmistrz Wolczyna

2. Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta |
3. aa.
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIAGU SIECIOWEGO WOLCZYN (ujecie Brzezinki) ;-
za II polrocze 2017 r. R

(miejscowosci w strefie zaopatrzenia: Wolczyn, Wierzchy, Brynica, Brzezinki, Gieralcice, Ligota =
Wolczyniska, Roznow, Skalagi, Szum, Wasice)

Dzialajac na podstawie:

— art. 4 ust. | pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz. U.z2017 r. poz. 1261),

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z pézn. zm.),

— § 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdan z badan laboratoryjnych probek wody, pobranych w ramach prowadzonego
monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz w ramach wewnetrznej kontroli
Jakosci wody, prowadzonej przez administratora wodociggu — Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. zo.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1, informuje, ze jako$¢ wody z wodociggu w Wolezynie (ujecie
Brzezinki),

w II pélroczu 2017 r. spelniala wymagania okre§lone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W Il potroczu 2017 r. w ramach monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 9 probek do badan fizykochemicznych i 9 —
do mikrobiologicznych. W ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody administrator wodociggu pobral
8 probek do badan fizykochemicznych i 8 do badan mikrobiologicznych. Zakres badafi obejmowal
nastepujgce parametry: metnosc, barwe, zapach, smak, odczyn, przewodnos¢ elektryczng, amoniak,
zelazo, azotany, azotyny, mangan, siarczany, chlorki, arsen, antymon, bor, glin, chrom, miedz, selen,
kadm, olow, rigé, nikiel, cyjanki, fluorki, 1,2-dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, benzen, suma
trichloroetenu i tetrachloroetenu, wybrane pestycydy, suma pestydow WWA, benzo(a)piren, bakterie
grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogdlna liczba mikroorganizmow w  temp.22°C.
Administrator wodociggu wykonat rowniez badania substancji promieniotworczych w ramach wstepnego
monitoringu wody.

Stezenie azotandow wystepowalo w granicach od 25,7mg/l do 46mg/l. Maksymalne dopuszczalne stgzenie
tego parametru w wodzie wynosi 50mg/l.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych parametrow jakos¢
wody dostarczanej konsumentom zamieszkaltym w strefie zaopatrzenia wodociggu sieciowego
w Wolczynie (ujgcie Brzezinki) spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra 13 listopada
2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Otrzymuja:

1. Burmistrz Wolczyna

2. Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.




