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Obszarowa ocena jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
2057 'na terenie miasta i gminy Wolezyn za 2019 rok

(na [:')'i)tds_fé-é-ie §23 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U z 2017 r., poz. 2294)

Do zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia na terenie gminy Wotczyn
wykorzystywanych jest pig¢ wodociggdw — Wolczyn (ujecie Brzezinki), Szymonkdw, Markotow,
Wierzbica Goérna i Krzywiczyny. Producentem wody i administratorem urzadzen
wodociggowych jest Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolczynie, ul. Traugutta 1.
Na terenie gminy nie ma producentéw wody dostarczajacych wode z indywidualnych ujeé
w ramach dzialalnosci gospodarczej, do budynkéw uzytecznosei publicznej oraz do budynkéw
zamieszkania zbiorowego.

Woda do spozycia jest ujmowana ze studni glebinowych, zutworéw czwartorzedowych.
W tabeli nr 1 przedstawiono wazniejsze dane techniczne wodociggdw (zrédlo: administrator
wodociggéw).

Tabela nr 1.
Produkcja | Liczba ludnoéci | Dtugosé sieci Stosowane metody | Materiat, z ktérego
Lp. Wodocigg wody zaopatrywanej | wodociggowej uzdatniania wykonana jest sie¢
(m3/dobe) | wwode (w tys.) (w km) i dezynfekcji wodociggowa
1 \A{oi.czyn o 1021 8,9 56,5 wymiana jonowa | zeliwo, PCV
(ujecie Brzezinki)
; ; napowietrzanie
Wierzb ; e
g | Lereviea 330 1,7 18,9 odzelazianie | PCV
Gorna L
odmanganianie
napowietrzanie
3 | Krzywiczyny 158 1,4 17,7 odzelazianie PCV
odmanganianie
napowietrzanie
4 | Szymonkéw 70 0,6 17,9 odzelazianie zeliwo, PCV
odmanganianie
5 | Markotéw 26 0,3 6,5 brak PCV

Nadzo6r nad jakoscig wody prowadzg Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

w ramach monitoringu jakosci wody oraz administrator wodociggédw w ramach wewnetrznej

kontroli jakosci wody. Zakres badan obejmowal parametry okreslone w rozporzadzeniu z dnia

07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294):

— mikrobiologiczne (bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki katowe, ogélna liczba
mikroorganizméw w 22+2°C po 72h),

— organoleptyczne i fizykochemiczne (m.in. metnosé, barwa, zapach, smak, odczyn,
przewodnosé, zelazo, mangan, amoniak, azotany, azotyny, chlorki, fluorki, arsen, oléw,
kadm, rteé, nikiel, cyjanki, rtgé, wybrane pestycydy, WWA, benzo(a)piren),

W 2019 r. w wodach surowych eksploatowanych wodociggdw nie stwierdzono zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. W zakresie parametréw chemicznych, w wysokich stezeniach w wodach
surowych wyst¢pujg gtéwnie Zelazo i mangan (wodociagi w Szymonkowie, Wierzbicy Goérnej
i Krzywiczynach) oraz azotany (wodociagi w Wolczynie ujecie Brzezinki i Markotowie).
Szczegolng uwage zwracamy na azotany wystepujace na ujeciu w Brzezinkach. W czterech
eksploatowanych studniach poziom azotanow jest wysoki. Na podstawie badan wykonach przez
administratora wodociggu, stezenia azotanéw w poszczegdlnych studniach wynosity:




- studnia nr 1A —45,0mg/l
- studnia nr 2R — 79,6mg/I,
- studnia nr 3R — 73,0mg/I,
- studnia nr 3RA — 73,7mg/1

1. Wodociag w Wolczynie (ujecie Brzezinki)

To najwigkszy wodocigg w gminie. Strefa zaopatrzenia obejmuje miasto Wolczyn oraz wioski:
Wierzchy, Brynica, Brzezinki, Gieralcice, Ligota Wolczyniska, Roznow, Skatagi, Szum i Wasice.
Woda jest uzdatniana ze wzgledu na wysokie stezenia azotandéw wystepujace w kazdej
z czterech eksploatowanych studni glgbinowych. Zastosowano wymiang jonowa, polegajaca na

przeptywie wody przez kolumny filtracyjne ze zlozem jonowymiennym, ktéra wymienia jony
NO; (oraz SO42) na jony CL".

Azotany przedostajg si¢ do wod powierzchniowych i podziemnych w wyniku dziatalnodci
czlowicka, w szczegolnosci poprzez nadmierne stosowanie nieorganicznych nawozéw
sztucznych iobornika, ze $ciekdéw, z utleniania produktéw azotowych znajdujacych sig
w odchodach ludzkich i zwierzgcych, w tym w zbiornikach bezodptywowych (szambach).
Niektore wody podziemne mogg by¢ zanieczyszczone azotanami takze wskutek ich wymywania
z gleby podczas naturalnej wegetacji roélin. Zalecana warto$é azotanéw - 50mg/l zostala
ustalona na przeslankach zdrowotnych, jako wartosé chroniaca przed methemoglobinemia
(sinicg) niemowl¢ta do 3 miesigca Zycia, karmione pokarmem przygotowywanym z uzyciem
wody pitne;j.

Zgodnie ze stanowiskiem Swiatowej Organizacii Zdrowia (WHO) azotany zostaly zaliczone do
parametréw o istotnym znaczeniu dla bezpieczenstwa zdrowotnego wody. a przekroczenie
warto$ci parametrycznej, ustalonej na poziomie 50mg/l, w wodzie przeznaczonej do spozycia
moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi.

W 2019 r. w ramach monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano
18 probek do badafi fizykochemicznych i 22 probki do badan mikrobiologicznych. W zadnej
z probek nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W dwdch  prébkach
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stezen azotandw, wynoszace 54,02mg/l i 52,01mg/l.
Administrator w ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody pobral 27 probek do badan
chemicznych (w tym 4 probki wody surowej) oraz 23 do badan mikrobiologicznych. W zadnej
z probek nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W trzech prébkach stwierdzono
przekroczenie stgzenia azotanéw, wynoszace 51,3mg/l, 50,6mg/l i 54,3mg/l. Przyczyna byty
okresowe zakldcenia w procesie uzdatniania. Po wykonaniu dzialan naprawczych (przeglad
urzadzen wykorzystywanych do uzdatniania i wymiany wadliwych czesci) pobrano probki
kontrolne, przekroczen nie stwierdzono. W wyniku wszczgtego postgpowania administracyjnego
wydano jedng decyzj¢ finansows.

2. Wodocigg w Wierzbicy Gornej

Strefa zaopatrzenia w wodg obejmuje wsie Duczow Maty, Duczow Wielki, Swiniary Wielkie,
Wierzbica Dolna, Wierzbica Gérna. Woda surowa charakteryzuje si¢ wysokimi stezeniami
zelaza i manganu, wobec czego podlega uzdatnianiu.

W 2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody pobrano 6 probek do badan
fizykochemicznych oraz 11 do badan mikrobiologicznych. Administrator wodociagu w ramach
wewngtrznej kontroli pobrat 11 probek do badan fizykochemicznych oraz 12 do badan
mikrobiologicznych. W zadnej z prébek wody w sieci dystrybucyjnej w zakresie badanych
parametréw chemicznych i mikrobiologicznych nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych
wartosci badanych parametrow.



3. Wodocigg w Krzywiczynach .

Strefa zaopatrzenia obejmuje trzy wioski na terenie gminy — Krzywiczyny, Bruny i Komorzno.
Woda ujmowana ze studni gl¢binowych je (napowietrzanie, odmanganianie i odzelazianie).

W 2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody pobrano 6 probek do badan
fizykochemicznych oraz 12 do badan mikrobiologicznych. Administrator wodociagu w ramach
wewnetrzne] kontroli pobral 7 probek do badan fizykochemicznych oraz 12 do badan
mikrobiologicznych. W zadnej z probek wody w sieci dystrybucyjnej w zakresie badanych
parametréw chemicznych i mikrobiologicznych nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych
wartosci badanych parametrow.

4. Wodociag w Szymonkowie

Strefa zaopatrzenia obejmuje Szymonkéw i Swiniary Mate. Ze wzgledu na wysokie zawartosci
zwigzkoéw zelaza 1 manganu w wodzie surowej, woda podawana do picia jest uzdatniania
w procesach napowietrzania, odzelaziania i odmanganiania.

W 2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody pobrano 7 probek do badan
fizykochemicznych oraz 14 do badan mikrobiologicznych. Administrator wodociagu w ramach
wewnetrzne] kontroli pobral 9 probek do badan fizykochemicznych i 9 do badan
mikrobiologicznych. W zadnej z probek wody w sieci dystrybucyjnej w zakresie badanych

parametrow chemicznych i mikrobiologicznych nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych
wartosci badanych parametrow.

5. Wodocigg w Markotowie

Strefa zaopatrzenia obejmuje wioski Markotow Duzy i Markotéw Maly. Woda podawana do
sieci nie podlega Zadnym procesom uzdatniania.

W 2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody pobrano 6 probek do badan
fizykochemicznych oraz 8 do badan mikrobiologicznych. Administrator wodociggu w ramach
wewnetrzne] kontroli pobral 8 probek do badan fizykochemicznych i 8 do badan
mikrobiologicznych. W zadnej z prébek wody w sieci dystrybucyjnej w zakresie badanych
parametrow chemicznych i mikrobiologicznych nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych
wartosci badanych parametrow.

Podsumowanie

Z pigciu eksploatowanych wodociagéw na terenie gminy Wolczyn w czterech prowadzone jest
uzdatnianie wody — w Wolczynie (ujecie Brzezinki) w celu obnizenia poziomu azotanow
zastosowano wymian¢ jonowa, w wodociggach w Szymonkowie, Krzywiczynach i Wierzbicy
Gornej — napowietrzanie, odzelazianie odmanganianie, w celu utrzymania zwigzkéw zelaza

i manganu w stgzeniach zgodnych z wymaganiami. W zadnym z wodociggéw woda nie jest
dezynfekowana.

Na podstawie badan wykonanych w 2019 r. oraz wydanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku ocen okresowych, jako$¢ wody zwodociggow
w Wolczynie (ujecie Brzezinki), Krzywiczynach, Markotowie, Szymonkowie i Wierzbicy Gornej
spelniala wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponizej w tabeli przedstawiono najwyzsze wartosci wybranych parametrow fizykochemicznych
w probkach wody podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej eksploatowanych wodociggow
w 2019 1. (Zrédto: badania PSSE w Kluczborku i administratora wodociagéw).



Tabela nr 2.

Wodociagi Shh

Parametr /jednostka Wierzbica o WtGae

Wotczyn Gérna Krzywiczyny | Markotéw | Szymonkdw :'Q'QPUSZC_Zalf_‘_a_
Metnosé (NTU) 0,92 0,85 0,64 0,72 18 | Aki‘f}‘:;“rf;:at i
Odczyn 6,8 8,0 7,8 6,6 7,7 6,5—9,5 '
Amoniak (mg/) 0,027 | 0,041 <0,025 : - . 050
Azotyny (mg/l) <0,20 <0,20 <0,20 : - SdnB0.
Azotany (mg/l) 54,2 6,4 27,82 47,1 <0,44 B0
Chlorki (mg/1) 44,0 44,0 25,0 - » 250
Twardosc.ogéina 258 303 247 i . 60-500
(mgCaCos/I
Zelazo (pg/l) 51 50 42 34 90
Mangan (pg/!) 30 29 25 <24 27 50
Fluorki (mg/1) <0,10 0,15 <0,10 - - 15
Siarczany (mg/) 81 100 87 - : 1250
Bor (mg/l) 0,016 0,016 0,0051 " . 1,0
016w (g/) 0,19 0,68 0,48 <5 <5 10
Miedz (ug/) 0,0090 0,03 0,0014 0,13 <0,001 20
Nikiel (ug/l 4,0 6,2 4,1 <16 <16 [ on
Arsen (ug/l) 0,38 0,25 0,67 - - ol
Chrom (ug/!) 0,37 <0,10 0,25 - - 50

Uwaga! Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 7.12.2017r. czestotliwoé¢ badania parametrow z grupy B
w wodociggach o produkcji wody ponizej 100m’ /dobe wynosi jeden raz na dwa lata. Dlatego tez w tabeli
w odniesieniu do wodociggéw w Szymonkowie i Markotowie niektére pola w tabeli sa wykreslone.

W niskich stgzeniach (w tym ponizej oznaczalnosci metody) wystepuja takie parametry jak
kadm, cyjanki, rte¢, WWA, benzen, pestycydy.

W 2019 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku nie zgloszono
zadnych niepozadanych reakeji zwigzanych ze spozyciem wody z przedmiotowych wodociggow.

Kluczbork, 19.03.2020 r.




