PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KLUCZBORKU

ul. Jagiellonska 8, 46-200 Kluczbork
tel. 77418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02
e-mail: psse.kluczbork@pis.gov.pl http://pssekluczbork.pis.gow: pl

Kluezbork, dnia 12 pazdziernika 2020 r.
HK.43260.5.12.2020.JZ

Zgodnie z § 21.1. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

— na podstawie sprawozdan nr 406/W/N/OK/20, 407/W/N/OK/20, 408/W/N/OK/20,
409/W/N/OK/20 i 410/W/N/OK/20 dnia 25.09.2020 r. z badan prébek wody, pobranych do
badan laboratoryjnych w dniu 20.07.2020 r. z wodociggu sieciowego w Wolczynie ujecie
Brzezinki (Brzezinki SUW, Wolczyn ul. Rzeczna szkola podstawowa, Wolczyn, ZWIK
ul. Traugutta 1, Skalggi NZOZ ANMED, Wgsice szkota podstawowa) , w ramach nadzoru nad
jakoscig wody, zgodnie z planem pobierania probek wody w 2020 r., co reguluje § 20 ust. 3
punkt 3 i 4 ww. rozporzgdzenia,

stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia z wodociagu w Wolczynie

w, zakresie badanych parametréw: bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, ogéina
liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h inkubacyi.

Ocena dotyczy probek pobranych w dniu 21.09.2020 r.

W zalgczeniu:
- kserokopie sprawozdan z badan nr 406/W/N/OK/20, 407/W/N/OK/20, 408/W/N/QK/20, 409/W/N/OK/20, 410/W/N/OK/20
- kserokopia protokolu z pobierania prébek wody z dnia 21.09.2020 r.

Otrzymuje:

1. Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta |
2. Burmistrz Miasta Wolczyna (bez zalacznikdw)

3. aa.

POLGKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEQLOSCI




