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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY ¢ [ /teresant:

, Klueczbork, dnia 05 kwietnia 2023 r.
HK.90820.8.4.2023. AW-S

Zgodnie z § 21.1. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdan zbadan nr 186/W/Z oraz 187/W/Z probek wody z dnia
30.03.2023 r., pobranych do badan laboratoryjnych wdniu 27.03.2023 r. z wodociggu
sieciowego KRZYWICZYNY (SUW Krzywiczyny, Komorzno, ul. Miechowska 6), w ramach
wewngetrznej kontroli jakosci wody, zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 6 punkt
4 ww. rozporzadzenia,

stwierdza przydatno$¢é wody do spozycia
z wodociggu sieciowego KRZYWICZYNY

w zakresie oznaczonych parametrow: bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, ogélna
liczba mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 godzinach inkubacji, metnosé, przewodnosé
elektryczna wlasciwa, odczyn pH, barwa, zapach, smak, zelazo, mangan.

Ocena dotyczy prébek pobranych w dniu 27.03.2023 r.

Otrzymuje:

1. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 46-250 Wolczyn, ul. Traugutta 1
\ 2. Burmistrz Miasta Wotczyna

3. aa.



