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Zgodnie z § 21.1. rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia“2017 ¥ w sprawi
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

— na podstawie sprawozdan z badan nr SCR/1/3783/2022/RT i SCR/1/3783/2022/RD z dnia
28.06.2022 r. oraz 16.08.2022 r., prébek wody pobranych do badaf laboratoryjnych w dniu
20.06.2022r. wramach wewnetrznej kontroli jakosci wody, zgodnie zustalonym
harmonogramem, o ktérym mowa w § 5 punkt 4 ww. rozporzadzenia, z ujecia studnia nr 2
dla wodociaggu sieciowego w Markotowie (woda surowa)

stwierdza
ze w zakresie oznaczanych parametréw w ramach monitoringu  substancji

promieniotwérezych (iryt, izotopy promieniotwdrcze radu:Ra-226 i Ra-228) spelnione sa
wymagania okreslone w cytowanym wyzej rozporzadzeniu.

Otrzymuje:

1. Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 46-250 Wotczyn, ul. Traugutta 1
2. Burmistrz Wolczyna

3. aa.



