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Zgodnie z § 21.1. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdan nr 537/W/N/OK/23, 538/W/N/OK/23, 539/W/N/OK/23,
540/W/N/OK/23 z badan prébek wody z dnia 15.12.2023 r., pobranych do badan
laboratoryjnych w dniu 12.12.2023 r. z wodociagu sieciowego WIERZBICA GORNA
(SUW Wierzbica Gérna, Szkola podstawowa Wierzbica Gorna, Swiniary Wielkie 534/2,
Duczéw Maly 21) w ramach nadzoru nad jako$cig wody, zgodnie z planem pobierania probek
wody w 2023 r., co reguluje § 20 ust. 3 punkt 3 1 4 ww. rozporzadzenia

stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia
z wodociagu sieciowego WIERZBICA GORNA

w zakresie oznaczonych parametrdw: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki,
ogélna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 godzinach inkubacji.

Ocena dotyczy probek pobranych w dniu 12.12.2023 r.

Zataczniki:
- kserokopia sprawozdan z badan nr 537/W/N/OK/23, 538/W/N/OK/23, 539/W/N/OK/23, 540/W/N/OK/23
- kserokopia protokoldw z pobierania probek wody z dnia 12.12.2023 r.
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Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Traugutta 1, 46-250 Wotczyn
L,Burmxstrz Miasta Wolczyna (bez za%qczmkow)
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