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Obszarowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie powiatu kluczborskiego za 2015 r.
(wydana na podstawie § 20.1. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi - Dz. U z 2015 r., poz. 1989)

. Produkcja Liczba o ks Kwestionowane Dziatania naprawcze
Lp. Iz;c;iw:n;ggg)y W;:scéat“?z/ es;u;c;fa wody zaopatrywanej | Uzdatnianie wody Ocerxojjkosa parametry, prowadzone przez
! P (m3/d) ludnoci (tys.) Y przekroczenia administratora wodociagu
GMINA WOLCZYN ‘
Woltczyn
Brynica, Brzezinki, Szum
9 Gieralcice, Ligota 1064 9,4 wymiana jonowa d%rzsy((j;t'l?a brak -
Wotczyriska, Roznéw, pozy
Skatagi, , Wasice, Wierzchy,
Markotow .
7 . , woda nie wymaga przydatna _
10 Markotéw Duzy, Markotéw 33 0,3 " - do spozycia brak
Maty,
Zaktad - T -
. . . warunkowo wymiana zi6z filtracyjnych,
11 i IXZ] ﬂiﬁ;?cg?‘g Szymonkow 55 06 niﬂ;g’:;irazfirge przydatna do metnosé optymalizacja procesu
7 0.0 46-125(?. Szymonkdw, Swiniary Mate r P spozycia do 2,6 - 3,6 NTU napowietrzania i okreséw
-0 g 31.03.2016 r. ptukania ztoza
Wolczyn, - -
ul. Traugutta 1 ms;gxll\slaair?ol;?;izéw ‘napowietrzanie warunkowo przeglad techniczny urzadzen,
s ) e . o rzydatna do metnosé optymalizacja procesu
12 Wielki, Swiniary Wielkie, 234 1,8 odzelazianie pspzzycia do 13 __Qz 4 NTU nagoy\l/vietrzanjia pp’(ukanie
Wierzbica Dolna, Wierzbica odmanganianie 30.06.2016 r ! ! zbiornikéw wod’ oy
Gérna, A ’ y czyste]
Krzvwiczvn napowietrzanie warunkowo przeglad techniczny urzadzen,
13 Krz ywicz z yKomorzno 148 1,5 oZieIazianie przydatna do mgas aptymalizacia procesu
Bru&rl1 Y0Y: 4 ! odmanaanianie spozycia do 1,5-2,5NTU napowietrzania, ptukanie
Y g 31.03.2016 r. zbiornikéw wody czystej

Metnos¢ - dopuszczalna warto$¢ w wodzie wynosi 1 NTU. Zalecana warto$¢ nie zostata ustalona w oparciu o przestanki zdrowotne. Parametr ten
ma duze znaczenie w przypadkach dezynfekcji wody - woda o wysokiej metnos¢ moze ,chroni¢” mikroorganizmy przed dziataniem érodka
dezynfekcyjnego, pobudzaé wzrost bakterii, co przez co dezynfekcja wody jest nieskuteczna.

W 2015 r. w zadnym z wodociagéw na terenie gminy Kluczbork nie wystapito zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, a woda ujmowana do
spozycia nie wymaga statej badz okresowej dezynfekcji.

1) W wodzie z wodociagdw w Szymonkowie, Wierzbicy Gérnej i Krzywiczynach metno$¢ w okresie warunkowej przydatnosci nie moze przekraczaé 5 NTU

Kluczbork, 10.02.2016 r.
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